
KundeFairNetz GmbH

³

Q  = 4 m³/h (Qn = 2,5 m³/h) - 1"

³

Q  = 10 m³/h (Qn = 6 m³/h) - 1 1/4"

³

Q  = 16 m³/h (Qn = 10 m³/h) - 2"

unter Vorbehalt der techn. Klärung

Anlagenausführung:

es gelten die Vorschriften: DIN 1988, DIN EN 1717 und DIN EN 806

Hauswasserzähleranlage

Installationsschema
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